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Mihiir Durumu / Miihiir No
Sample Retrieve Way

Numune Miktari ve Korumasi
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ML-S-20-052/23.03.2020
GEBZE PLASTIKGILER 0SB BOLGE MUDURLUGU

inénii Mahallesi, Gebze Plastikgiler Osb Mah. Atatiirk Bulvari No.1 GEBZE /
KOCAELI / Tiirkiye

2003.0203-0/S2003018

MOSTLAB Laboratuvar Hizmetleri A.S. (i. Kerim Karatoprakli)
Su

PAGEV Anadolu Lisesi (Su Deposu)

Anlik Numune

Muhir No: 10062,10029

Soguk Muhafaza, 2 L Plastik, 1 L Plastik HNOs, 1 L Plastik HoSO4, 500 mL Steril
Kap, 500 mL Steril Kap, 500 mL Steril Kap

Numunenin Alindigi Tarih ve Saat 09.03.2020
The Date and Time of Sampling
Numune Kabul Tarihi 09.03.2020

The Date of Reciept of the Test Item
Analiz Baglama ve Bitis Tarihi
Analysis Date

Rapor Sayfa Sayisi 2
Report Page Count

Aciklamalar
Description

09.03.2020 - 20.03.2020

Deney laboratuvari olarak faaliyet gosteren [MOSTLAB LABORATUVAR HIZMETLERI A.$.], TURKAK'tan [AB-0971-T] ile [TS EN ISO/IEC 17025 ve 18.12.2017] standardina
gore akredite edilmistir.

[MOSTLAB LABORATUVAR HIZMETLERI A.S.] accredited by TURKAK under registration number [AB-0971-T] for [TS EN ISO/IEC 17025 ve 18.12.2017] as test laboratory.
Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninirligi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ile Gok Tarafli Anlagsma ve Uluslararasi Laboratuvar
Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikli tanima anlagmasi imzalamistir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports. .

Deney velya dlgiim sonuglari, genisletilmis olgiim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda
verilmisgtir.

The testing and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this
report.

Tarih Raporu Hazirlayan Laboratuvar Sorumlusu Laboratuvar Midiirii
Date Reporter Laboratory Officer Head of Testing Laboratory
23.03.2020
Qe-imzalldlr Qe-imzalldlr ge-imzalldlr
Elif UCAK Omer OZCAN Tarik DURMUS

Bu rapor yalnizca GEBZE PLASTIKGILER OSB BOLGE MUDURLUGU firmasindan 09.03.2020 tarihinde PAGEV Anadolu Lisesi (Su Deposu) noktasindan alinan numune igin gegerli
olup, MOSTLAB Laboratuvar Hizmetleri A.$. yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Analiz sonuglari, sadece numune alma sirasindaki proses kosullariyla ilgilidir. Bu
rapor 5070 sayili kanununa goére guvenli elektronik imza ile imzalanmistir. Cevre mevzuatina iliskin resmi igslemlerde kullanilamaz.
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M.’és-n_ AR MOSTLAB Laboratuvar Hizmetleri A.S. AB0sTIT
"‘\\%- ML-S-20-052
istanbul Deri OSB Kazligesme Cd. No:12/A Tuzla/istanbul
e-posta: info@mostlab.com web: info@mostlab.com 23/03/20
Deney Raporu / Testing Report
Tablo 1. S2003018 Barkod Nolu Analiz Sonuglan
Analiz iCME KULLANMA SUYU ANALIZi
Parametre Birim Sonucu Anlik Numune Analiz Metodu
Toplam Sertlik mg/l 129,6 - SM 2340 C
Klorur mg/l 9,82 - TS EN ISO 10304-1
Serbest Klor mg/l 0 - SM 4500 CI B
Nitrat / Nitrat Azotu mg/I 0,2997 - TS EN ISO 10304-1
Kalsiyum mg/I 51,19 - TS EN ISO 17294 -1,2
MAGNEZYUM mg/I 6,2 - TS EN ISO 17294 -1,2
Toplam KoliformP - 0 - TS EN ISO 9308-1
Fekal Koliform® - 0 - -
iletkenlik ms/cm 171,2 2500 TS 9748 EN 27888
pH - 8,6 6,5-9,5 SM 4500 H* B
Amonyum /Amonyum Azotu mg/I <05 0,5 SM 4500 NHs B
(Distilasyon Dahil) SM 4500 NHs C
E.coLiP - 0 0 TS EN ISO 9308-1
Nitrit / Nitrit Azotu mg/l <0,26 0,5 TS EN ISO 10304-1
Sicaklik °C 19,3 - SM 2550 B

"D" Tedarikgi sdzlesmesi kapsaminda Akredite ve Yeterlilik Belgesi olan laboratuvara yaptirilan parametrelerdir.

Bu rapor yalnizca GEBZE PLASTIKGILER OSB BOLGE MUDURLUGU firmasindan 09.03.2020 tarihinde PAGEV Anadolu Lisesi (Su Deposu) noktasindan alinan numune igin gegerli olup,
MOSTLAB Laboratuvar Hizmetleri A.S. yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. imzasiz ve mihirsiiz raporlar gegersizdir. Analiz sonuglari, sadece numune alma
sirasindaki proses kosullariyla ilgilidir. Saglik bakanlgi resmi islemlerinde kullanilamaz. Cevre mevzuatina iliskin resmi igslemlerde kullanilamaz.
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& SANITER

GIDA - GEVRE BILIMI GOZETIM VE MUHENDISLIK
HIZMETLERI TURIZM TICARET LIMITED SIRKETI

I AB-0008-T |

TURKAK =
TURK AKREDITASYON KURUMU AB-0009-T
TARAFINDAN AKREDITE EDILMISTIR.

2046070-20
MUAYENE VE ANALIZ RAPORU 03 20 :
Rapor No / Numune Kabul No. : 2046070-20
Sézlesme/Teklif No : 20143-20
Analizin Amaci : SANITER OZEL ISTEK
Numuneyi Génderen/Miisteri Adi : GEBZE PLASTIKCILER 0SB MUDURLUGU
Adresi  INONU MAH. ATATURK BLV. NO:1 41400 INONU GEBZE
Proje Adi §
Numune Alma Tutanagi Tarih ve Sayisi : -/ -
Numunenin ;
Seri-Parti/ No - Uretim Tarihi ;-
Numune Kod No. : _ Son Kullanma Tarihi i
Ambalaj Sekli/Ttri . STERIL KAVANOZ Alindi§ Tarih / Saat -
Miktari 1500 ml Gelig Tarihi / Saat £ 10.03.2020
Uretici Firma/Marka - Analiz Baslangig Tarihi  : 10.03.2020
lthalatgi/ihracatgl Firma; - Rapor Tarihi :13.03.2020
Numune Sicakhgi 1 17.5°C
Ortam/Teslim Sicakhid : 21.5°C
Alindig Yer : PAGEV ANADOLU LISESI(SU DEPOSU)
Cinsi : 52003018 KULLANMA SUYU

10.03.2020 tarihinde tarafimizca elden teslim alinan "$2003018 KULLANMA SUYU" numunesinde yapilan analiz inceleme sonuglar
asagida bilgilerinize sunulmaktadir.

D. “Uygunluk|Olgtim | Geri Olgiim
Mevzuati | Durumu | Limiti [Kazanim % |Belirsizligi
1- " Toplam Koliform 0 0 insani ] - - - TS EN IS0 9308 -1
Bakteri kob/100ml Tiketim
Amach Sular

Hakkinda
- Yonetmelik
2-* Escherichia coli 0 0 insani u - - E TS EN IS0 9308 - 1

kob/100ml Tuketim
Amagclh Sular
Hakkinda
Yonetmelik
3~ Fekal Koliform Bakteri 0 0 insani u - - - TS EN ISO 7899-7
kob/100ml Tiketim
Amagh Sular
Hakkinda
Yaénetmelik

Analizler Sonuglar Limitler Analiz Metodu

* TURKAK tarafindan akredite analizlerdir.

Yapilan muayene ve analiz sonucunda yukarida belirtilen degerler tespit edilmistir.
“*Uygunluk Durumu: U: Uygundur, UD: Uygun Degildir, DY: Limit deger bulunmadigi igin degerlendirme yapilamadi. D: Degerlendirme
Gords ve Yorumlar:

Yasemin AKRIYIKOGLU
Numune Kab, Raporlama
S usu

TASDIK OLUNUR
13.03.2020

Tel (0216) 470 81 48 - 470 81 49
V.D. Kozyatad No.7440003092

i 02.62/Rev.0/30.12.19 . , ; ; ; Sayfa 1/
Yeni Sahra Mh. Fatih Cd. No.18 Atagehir 34746 Istanbul e-mail: saniter@saniter.com.tr blog.saniter.com.tr vavie

Tel: (0216) 470 81 48 - 470 81 49 Fax: (0216) 470 09 38 GSM Sirket: (0530) 545 13 22
www.saniter.com.tr
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GIDA - GEVRE BILIMI GOZETIM VE MUHENDISLIK
"HIZMETLERI TURIZM TICARET LIMITED SIRKETI

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0009-T

TURKAK

TURK AKREDITASYON KURUMU AB-0009-1
TARAFINDAN AKREDITE EDILMISTIR. PP
2046070-20

MUAYENE VE ANALIZ RAPORU T
Rapor No / Numune Kabul No 1 2046070-20
Sozlesme/Teklif No 1 20143-20
Analizin Amaci : SANITER OZEL ISTEK
Numuneyi Génderen/Musteri Adi : GEBZE PLASTIKCILER 0SB MUDURLUGU
Adresi - INONU MAH. ATATURK BLV. NO:1 41400 INONU GEBZE
Proje Adi -
Numune Alma Tutanagi Tarih ve Sayisi @ -/ -
Numunenin ;
Seri-Parti/ No i Uretim Tarihi D -
Numune Kod No. : _ Son Kullanma Tarihi o
Ambalaj SeklifTurd . STERIL KAVANOZ Alindigi Tarih / Saat "
Miktar. + 500 mi Gelig Tarihi / Saat 1 10.03.2020
Uretici Firma/Marka - Analiz Baslangic Tarihi  : 10.03.2020
Ithalatci/lhracatel Firma: - Rapor Tarihi ©13.03.2020
Numune Sicakhgd : 17.5°C
Ortam/Teslim Sicakhgr : 21.5°C
Alindigi Yer : PAGEV ANADOLU LISESI(SU DEPOSU)
Cinsi : 82003018 KULLANMA SUYU

10.03.2020 tarihinde tarafimizca elden teslim alinan "S2003018 KULLANMA SUYU" numunesinde yapilan analiz inceleme sonuclar
asagida bilgilerinize sunulmaktadir. :

1-Bu analiz raporunun higbir bolimd tek basina veya ayn ayr kullanilamaz.

2-Analiz sonuglar, gords ve yorumlar yukarida beliftilen numunenin teslim alindii hali igin gegerlidir.

3-Gerektiginde Olgiim Belirsizligi (O.B.) ve Geri Kazanim (G.K.) orani analiz sonucu ile birlikte verilir. Mikrobiyolojik analizler igin Olgiim Belirsizligi (O.B.) hesaba
katiimamaktadir. Kimyasal ve fiziksel analizlerde Olgiim Belirsizligi (O.B.) hesaba katimamaktadir. Olgiim Belirsizligi (O.B.) hesaplamalarda kullanildigi takdirde gorts ve
yorumlarda belirtilir. .

4-Bu rapor laboratuvarin yazili izni olmadan tamamen ya da kismen kopyalanip gogaltilamaz.

5-Bu rapor Ozel Istek analizlerinde ‘ADLI VE IDARI ISLEMLER VE REKLAM AMACIYLA ¢ kullanilamaz.

6-Olgtim Belirsizligi %95 guven araliginda k=2 kullanilarak hesaplanmistir.

/-Resmi analiz raporlarinda Ust yazisiz ve Ust yazis| imzasiz raporlar gegersizdir.

8-Ozel islek raporlan imzasiz gegersizdir.

9-Musteriden gelen ek bilgi oldugu takdirde goriis ve yorumlarda belirtimekiedir.

10- " Yildiz isareti bulunmayan analizler hakkinda gérlis/yorum yapilan sonuglann akredite kapsam ile iligkisi bulunmamaktadir.

11-Karar kurall TS EN ISO 17025 Standart temelli kalite sistemimizde taruimli T.04.02 talimatina gére uygulanir. Uygulandigi takdirde goris ve yorumlarda belirtilir.

172-Feragat Beyani gerektigi durumlarda takip no ile beraber Gorlis ve Yorumlarda bildirilir.

RAPOR SONU

Yasemin AK 0GLU
Numune Kab Raporlama
Saimldsu

TASDIK OLUNUR
13.03.2020

SANITER GIDA - GEVRE BILIMI GOZET)
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