laboratuvar -

TS EN ISO/IEC 17025

AB-0183-T

2102250001

4/2025

GEPOSB Atiksu Aritma Tesisi

ANALIZ RAPORU

Rapor No
2102250001

Gebze Plastikgiler OSB inénii Mah. Atatiirk Bulvari No:1 Gebze/Kocaeli Turkiye
Turkiye

AEM GCEVRE LABORATUVAR ANALIZ TIC. A.S. tarafindan hazirlanan bu rapor, labaratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. imzasiz ve mihiirsiiz veya e-imzasiz raporlar
gecersizdir. Raporda bulunan sonuclar analizleri yapilan numuneye aittir.Bu rapor Cevre Mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.

Adres : Baglarbasi Mah. Feyzullah Cad. No:119 Maltepe/iISTANBUL
Tel: 0216 459 61 10 (Pbx) 0216 441 40 50
www.aem.com.tr bilgi@aem.com.tr
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AEM

Laboratuvari

@

TURKARK

)

Test
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0183-T

AB-0183-T

2102250001

ANALIZ RAPORU 4/2025

TEST REPORT

Musterinin Unvani :
Customer Name

GEPOSB Atiksu Aritma Tesisi

Musterinin Adresi :
Customer address

Gebze Plastikgiler OSB inénii Mah. Atatiirk Bulvari No:1 Gebze/Kocaeli Tiirkiye Tiirkiye

Talep/Teklif No :
Order ID

T250212-14/R00

Numunenin Adi ve Tarifi:
The date of receipt of test item

Su-1.5L+500mL

Numune Kabul Tarihi :
The date of receipt of test item

21/02/2025 15:26:18

Numunenin Alindigi Yer :
Sampling area

Su Deposu Cikisl

Method of sampling

Numunenin Alindigi Koordinatlar: X: - v -
Sampling coordinates

Numunenin Alindigi Tarih: 21/02/2025

Date of sampling

Numune Alma Y&éntemi: Anlik

Numuneyi Alan/Getiren:
Sampler

Yetkili Laboratuvar Calisani/Numune, saha ¢alisanlarimiz tarafindan alinmistir.

Numune Kabinin Cinsi:
Packaging of test item

Steril plastik sise, plastik sise

Numuneye Uygulanan islemler :
Applied pre-treatment of test item

Uygun koruma sartlar tutanakta belirtilmistir.

Explanations

Barkod: 2102250001

Sample ID

Deneyin Yapildigi Tarih/Olgiim Tarihi: 21/02/2025 02/03/2025

Date of test/sampling

Raporun Sayfa Sayisi : 4

Number of pages

Rapor Tarihi : 11/04/2025

Report Date

Aciklamalar: Asagida yer alan QR koddan raporunuzu gériintuleyebilirsiniz.

You can view your report from the QR code below.

Takip Plani'na gore gerceklesmistir.

Olguim ekibi tarafindan alinan numuneler PR. 19 Numune Yonetim Proseduriine uygun olarak PR. 19-PL.02 Haftalik Olgiim / Numune Alma

Deney laboratuvari olarak faaliyet gosteren AEM Cevre Laboratuvar Analiz Tic. A.S., TURKAK'tan AB-0183-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017

standardina gore akredite edilmigtir.

Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninirh@ konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve
Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile karsilikli tanima anlasmasi imzalamistir.

Deney ve /veya 6l¢ciim sonugclari, genisletilmis él¢ciim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip

eden sayfalarda verilmistir.

AEM GEVRE LABORATUVAR ANALIZ TIC. A.S. tarafindan hazirlanan bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip cogaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz veya e-imzasiz raporlar
gecersizdir. Raporda bulunan sonuclar analizleri yapilan numuneye aittir.Bu rapor Cevre Mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.

PR.

Adres : Baglarbasi Mah. Feyzullah Cad. No:119 Maltepe/iISTANBUL
Tel:

0216 459 61 10 (Pbx) 0216 441 40 50
www.aem.com.tr bilgi@aem.com.tr
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AEM

Laboratuvar

ANALIZ RAPORU
TEST REPORT

@

TURKAK

v

Test

TS EN ISO/IEC 17025

AB-0183-T

AB-0183-T

2102250001

4/2025

Metot Numarasi

Metot

SM 2340 C; 2023

EDTA Titrimetrik Metot

SM 2510 B; 2023

Elektrometrik Metot

SM 4500 H+ B; 2023

Elektrometrik Metot

EPA 200.7; 1994

ICP-OES Metodu

TS EN ISO 9308-1; 2017

Membran Filtrasyon Teknigi

SM 9230 C; 2023

Membran Filtrasyon Teknigi

SM 9222 B; 2023

Membran Filtrasyon Teknigi

SM 2130 B; 2023

Nefelometrik Metot

SM 4500 NH3 F; 2023

Spektrofotometrik Metot

SM 2120 C; 2023

Spektrofotometrik Metot

SM 4500 NO2- B; 2023

Spektrofotometrik Metot

isletme ici Metot PR.13-TL.46 R00 201112

Spektrometrik Metot

AEM GEVRE LABORATUVAR ANALIZ TIC. A.S. tarafindan hazirlanan bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip cogaltilamaz. imzasiz ve mihirsiiz veya e-imzasiz raporlar

gegersizdir. Raporda bulunan sonuglar analizleri yapilan numuneye aittir.Bu rapor Cevre Mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.

Adres : Baglarbasi Mah. Feyzullah Cad. No:119 Maltepe/iSTANBUL
Tel: 0216 459 61 10 (Pbx) 0216 441 40 50
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AEM
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TURKARK
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Test
TS EN ISO/IEC 17025
Laboratuvari
AB-0183-T
2102250001
ANALIZ RAPORU 412025
TEST REPORT
EK 1. PARAMET'RELER VE SINIR
Parametre Analiz Metodu Birim Analiz Sonucu DEGERLERI c. Gésterge
Parametreleri
Aliminyum EPA 200.7; 1994 pg/L <10 200
Amonyum SM 4500 NH3 F; 2023 mg/L <0,02 0,5
. TuUketicilerce kabul edilebilir ve
Bulaniklik SM 2130 B; 2023 NTU 0,69 herhangi bir anormal degisim yok
Demir EPA 200.7; 1994 pg/L 14,32 200
Escherichia coli (E. coli) TS EN ISO 9308-1; 2017 | cfu/100 mL 0 -
Fekal enterokoklar SM 9230 C; 2023 cfu/100 mL 0 -
iletkenlik SM 2510 B; 2023 ps/cm 311 2500
Mangan EPA 200.7; 1994 pg/L <1 50
Nitrit SM 4500 NO2- B; 2023 mg/L <0,05 -
pH SM 4500 H+ B; 2023 7,7 6.5-9.5
] TUketicilerce kabul edilebilir ve
Renk ] SM 2_120 C; 2023 Pt-Co <3 herhangi bir anormal degisim yok
Isletme Igi Metot PR.13- _
Serbest Klor (2) TL.46 ROO 201112 mg/L 0,4
Toplam Sertlik SM 2340 C; 2023 mg/L 138 -
Toplam Koliform SM 9222 B; 2023 cfu/100 mL 0 0

(2)Akreditasyon Belgesi'nde bulunmayan parametre

Raporlama Sorumlusu
Umut KOKDEN
Kimya Muhendisi

Dijital olarak

imzalayan
UMUT KOKDEN

Laboratuvar Madur(
Safiye CAMUR EROL
Cevre Yiuksek Muhendisi

Dijital olarak imzalayan
Safiye CAMUR EROL

AEM GEVRE LABORATUVAR ANALIZ TIC. A.S. tarafindan hazirlanan bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip cogaltilamaz. imzasiz ve mihursiiz veya e-imzasiz raporlar

gegersizdir. Raporda bulunan sonuglar analizleri yapilan numuneye aittir.Bu rapor Cevre Mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.

Adres : Baglarbasi Mah. Feyzullah Cad. No:119 Maltepe/iISTANBUL
Tel: 0216 459 61 10 (Pbx) 0216 441 40 50
www.aem.com.tr bilgi@aem.com.tr
PR.21-FR.03 YT.071009 / REV 09 070921

414




		2025-04-11T18:20:02+0300
	UMUT KÖKDEN


		2025-04-11T18:23:28+0300
	Safiye ÇAMUR EROL




